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引   言

绘制能源计量网络图是能源计量工作的一项重要基础性工作，有助于用能单位按照GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》加强能源计量器具的配备和管理，促进用能单位能源统计数据的采集、分析和应用，推动《中华人民共和国节约能源法》、《能源计量监督管理办法》（国家质检总局第132号令）的贯彻落实。
用能单位在绘制能源计量网络图时应参照本规范的要求进行。不同行业可以根据自己的行业特点和需求，在此基础上制定出更适用于各自能源计量管理特点的能源计量网络图。
能源计量网络图通用技术规范 
1 范围

本规范规定了能源计量网络图的通用要求，适用于山东省用能单位能源计量网络图的绘制。
2 引用文件
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 2589       综合能耗计算通则
GB/T 12452      企业水平衡测试通则
GB/T 14689      技术制图 图纸幅面和格式
GB/T 17450      技术制图 图线
限公司



























































































































GB/T 20901-2007 石油石化行业能源计量器具配备和管理要求
GB 17167-2006   用能单位能源计量器具配备和管理通则
3 术语和定义
3.1  用能单位 organization of energy using

用能单位是指一个具有独立法人地位，或者能够进行独立核算的具有确定边界的耗能单位。
3.2  次级用能单位 sub-organization of energy using 
用能单位下属的能源核算单位。
3.3  能源计量器具measuring instrument of energy 

测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具。

3.4  能源计量器具配备率 equipping rate of energy measuring instrument 
能源计量器具实际的安装配备数量占理论需要量的百分数。

注：能源计量器具理论需要量是指为测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。

3.5  能源计量网络图

能源计量网络图是用能单位描述各种能源流向和能源计量器具配备情况的图形表示。
4  能源计量网络图的绘制
4.1 总体要求
（1）应有能源计量网络图名称，名称在图的上方或下方，居中。能源计量网络图的标题和正文采用的字体均为宋体。
（2）应体现能源种类及其流向。能源种类在能源计量网络图的名称中标注，能源流向自左向右或自上向下。
（3）应体现能源测量点的位置，并填写附录A。
（4）应体现能源计量器具的名称、规格型号、数量、准确度等级或最大允许误差、检/校周期等信息，详见附录A。
（5）便于能源计量器具配备率的计算。
4.2  绘制原则
4.2.1  凡用能单位使用的能源属于GB 17167-2006中4.1规定的能源种类的均应绘制能源计量网络图。
4.2.2  按单一能源逐个绘制能源计量网络图。

4.2.3  能源计量网络图应符合用能单位实际情况。

4.2.4  能源计量网络图应根据用能单位能源计量器具的变动及时更新。

4.3  绘制要求
4.3.1  能源计量网络图幅面的尺寸要求，参照GB/T 14689 《技术制图 图纸幅面和
格式》中有关规定执行。

4.3.2  能源计量网络图的图线要求，参照GB/T 17450《技术制图  图线》中有关规
定执行。
（1） 单向空心箭头表示能源流向。
      （2） 点划线表示分级计量的区分线。
4.3.3  能源计量器具安装位置框图 

框图采用长方形框图，主要次级用能单位的框图用双线表示，见图1,在框图内注明能源计量器具安装位置。

图1　能源计量器具安装位置框图
4.3.4  标注四分符圆框图
圆框图的尺寸可根据圆框图的密度自行规定，同一网络图的圆框图的大小、比例均匀适当。将实线圆划分为四等份, 如图2所示； 待配备的能源计量器具用虚线圆表示，如图3所示。
1—为能源计量器具的序号，应与附录A中的序号一一对应；
2—为能源计量器具的准确度等级或最大允许误差；
3—为能源计量器具的数量；
4—为能源计量器具的检定/校准周期（单位为月份）。
                              
图2  标注四分符圆框图            图3 待配备能源计量器具标注四分符圆框图       
4.3.5  具有远传功能的能源计量器具，可自定形式，突出显示。

4.4  用能单位能源计量器具配备情况表的制表要求

4.4.1  位置要求：在能源计量网络图左下角或右下角，必要时可另附表。
4.4.2  表格尺寸要求:可根据能源计量网络图幅面的空余尺寸自行确定。
4.4.3  在此表中应注明进出用能单位、进出主要次级用能单位、用能单元或主要用能设备的能源计量器具配备率。
4.4.4  用能单位能源计量器具配备情况表的格式见附录A。
5  能源计量网络图绘制举例
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图4  某企业电计量网络图
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